
Finnvola Midtre Hytteforening
Skomakervegen 14
7650  VERDAL
NO
Att: Roald Brenne

ANALYSERESULTATER

Pi.ovemottak:   24.01.22                                                 iinalyseperiode:     24.01.22 -09.02`22

2022-1594-I               DR) Drikkevarm behandlet/nettvann

Merket: nytt boreliull

Parameter
*) Temperatur ved pH-maling

pH
*) Jem, Fe
*) Mangan, Mn

Referanse: Bronn I

Resultat                   Enhet                           Grensevei-di
sT)   21.8                      oc
sT)   8.0
83)   <5.0
83)    22

2022-1594-2               DR)  Drikkevann behandlet/nettvann

Merket: nytt borehull

Parameter
Kimtall 22°C
Koliforme bakterier
E.coli

*) Temperatur ved pH-mating
pH

a) Jem, Fe
*) Mangan, Mn

Referanse: Brrmn 2

Resulca.                   Enhet
sT)   15                          kde/ml
sT)   <1                         kde/]00m]
sT)   <1                        kde/100ml
sT)   22.2                       °C
sT)   7.8
83)   15                              Hg/I
83)    240                           HBA

2022-1594-3               DR) Drikkevann behandlet/nettvarm

Merket: nytt borehull

Parametei.
Kintall 22oc
Ko liforme bakterier
E.coli

a) Jem' Fe
S) Mangan, Mn

6,5 - 9,5
200
50

Greuscverdi
loo
0
0

6,5 - 9,5
200
50

Referanse: tap|)epost

Resuhat                   Enhet                           Grcuseverdi
sTt   25                        kde/inl                   loo
sT)   <l                          kde/100ml            0
sT)  <l                        kde/100ml           0
83)    89
83)   35

*)   SGS Norway er ikke akkreditert for deime analysen

sT)   Analysen er utf¢rt av SGS Stj®rdal
83)    Levertav SGS -Linkeping  IS017025:2018   SWEDAC 1006

DR)   Grenscverdier ettei-Drikkevannsforskriften

H gA                         200
pr gA                           50

SGS Analytics Norway AS
Stjgrdal
No 98o 8on 873 MVA

Virmavegen 38
7512  stjndal
Telefon: +47 4000 7001

=+sFs:Lff#s::gsgs,com

Dato:             09.02.2022
Prove ID:    2022-1594

verl

Temp,          I lac

Tattut:         23.01.22    -23.01.22

Metode MaleusikkerheL

Ns_EN_Tso  I 0523             ro,2
SS-EN ISO 17294-2
SS-EN ISO 17294

Tatut:         23.01.22    -23.o1.22

Metode                                  Malensikkerhe[
NS-EN TS0 6222              8 -28
NS-EN IS0 9308-I            0 -2
NS-EN IS0 9308-1            0 -2

NS-EN-IS010523             ±0,2
SS-EN TSO  17294-2

SS-EN ISO I 7294

Tattut:         23.01.22    -23.01.22

Metode
NS-EN ISO 6222
NS-EN TSO 9308-I

NS-EN TSO 9308-I

SS-EN ISO  17294-2
SS-EN JSO  I 7294

< betyr: Mindre eTin

Maleusikkerhet
13 -47
0-2
0-2
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